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Nick: zu3

 

26%

SPALINY
74 °C 60.0 °C

60.0 °C

43.9 °C
17.9 °C

Off

30.4

55.6 °C

50.8 °C

50.0 °C
65 kg

29.0 kg/d
0.9 kg/h
136 kg
4d 16h

42% 42.0°

6.7 kW

42

STATUS: MODULACJA 26 % Alarmy: 0 Odczyt z: 2019-09-21 08:07:04
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Widok: 1h 2h 3h 4h 6h 8h 12h 24h Od 2019-09-21 Do 2019-09-21

Modulacja Kocioł Zasilenie Powrót ∆T Spaliny x2 Pogoda

Highcharts.com


